[Preklad z némeckého jazyka]

FGH

Engineering 8 Test GmbH
Mamahein-Rheinau, Hallenweg 40

e = Akreditovana zkugebni laboratof dle DIN EN ISO/IEC 17025
m'sebnl prOto kOI DAT-P-103/00 Vysokonapétové pfistroje a zafizeni
DAT-P-103/00 Vysokonapétové kabely a soupravy
DAT-P-103/00 Kvalita napéti Flicker

& H 06011
Vyhotoveni 2
Odkaz: HV1-0604
Pristroj: 1 teleskopicka pila Ergo — Schnitt , typ ERS 233, délka s = 1140 mm,

vykres €. T-11 418-A

1 teleskopicka pila Ergo — Schnitt , typ ERS 340, délka s = 1630 mm,
vykres €. T-11 417-A

1 teleskopicka pila Ergo — Schnitt , typ ERS 490, délka s = 3050 mm,
vykres €. T-11 418-A

1 teleskopicka pila Ergo — Schnitt , typ ERS 233, délka s = 4540 mm,
vykres ¢. T-10 918-A

Vyrobce: Schmidt GmbH, Seminarstrale 6, D-97702 Minnerstadt

Objednatel: Schmidt GmbH, Seminarstralle 6, D-97702 Minnerstadt

Zkusebni ustanoveni: |IEC 60060-1:1989
v navaznosti na DIN VDE 0681 &ast 1:1986-10

Zkousky: - méfeni svodového proudu, za sucha (kusova zkouska)
pfi mé&ficim napéti 147,6 kV, 1 minuta

Vysledek zkousky:  Hodnota naméfeného svodového proudu &inila 75,4 ... 158,3 pA a byla
tedy pod hodnotou pfipustného svodového proudu 200 pA.

Jednotlivé namérené hodnoty jsou uvedeny v tabulkovém prehledu v této

zpravé.

Mannhemn, 11.4.2006 FHG Engineering & Test GmbH
Kulata pecet: viastnoruéni podpis — necitelny
FHG Engineering & Test GmbH (Faber)
Zku$ebni inzenyr:
vlastnoruéni podpis — neditelny
(Biallas)

ilEsto a datum zkousky: Mannheim-Rheinau 28.3.2006

?l':etislﬂoelkem: 10

Protokol se smi pouzit jen v Uplné a nezkracené formé.




FHG Engineering & Test GmbH

€ H 06011 list 7

Tabulka 1: Vysledky méieni svodového proudu

Pokus Teleskopicka méfici ty¢ Délka Mérici Svodovy
. typ [mm] napéti proud
kvl [uAl
1 ERS 233 1140 | 1583
2 ERS 340 1630 147,6 1237
3 ERS 490 3050 81.7
4 ERS 630 4540 75,4




Tlamocnicksa doloZzka

Jako tumolnice jazyka némeckého, jmenovani rozhodnutim Krajského soudu v Ceskych
Budsiovicich ze dne 26.fijna 1994, &j. Spr. 1705/94, stvrzuji, Ze text ptekladu souhlasi s
afmeckym textem pfipojené Nstimy.

Thmednicks Gkon je zapsin pod pofadovym Sslem .27 24... patého deniku,

Prekiad 2 shradu naklada fakiuruji podle pfiloZeného datiového dokladu.
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